
部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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不燃

危険物薬品

可

都

遮音
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O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

消防用水槽（60m3）

埋戻し

消火用水槽

（56m3）

消火用水槽

（56m3）

排水貯留槽
（5m3）

床下ピット

J2棟

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

Y1
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遮音
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A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

男子WC 女子WC
PS

U

電気室2

ガス

メーター室

PS

EPS

PS

PS

PSEV

EV

EV

防災センター

消火ポンプ室

電気室1

EVホール

(101)

(104)

(105)

(108) (107)

発電機室

ドライエリア

ドライエリア

床下ピット

(103)

(102)

クリーンルーム
クリーンルーム

床下ピット

エントランスホール

J2棟

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

屋外機置場
クリーンルーム用

J2棟

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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可
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遮音

F
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2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

配管用開口：2000×2000

前室

U

EV

EV

室外機置場

多目的
便所

女子WC
PS

PS

EPS

室外機置場
附室

特別避難階段

特別避難階段

附室

S
S

EVホール

S
S

S
S

エントランスホール

附室

特別避難階段

エントランスポーチ

緊急
シャワー
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機器室
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事務室

受付

PSEV
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EPS

PS

給湯室

男子WC

EVホール

非常用EV
乗降ロビー

S
S

共通機器室(1)

共通機器室(2)

共通機器室(3)共通機器室(4)

レンタルラボ(3)

レンタルラボ(4)

風除室

上部ブリッジ

ラウンジ

郵便コーナー

J3棟 J2棟

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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遮音

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

U

男子WC

PSEV

EV

EV

EVホール

PS

室外機置場

ペデストリアン

デッキ

身障者

WC

附室

EV

EV

室外機置場

J3棟 J2棟

給湯室
女子WC

EPS

EVホールPS

S
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附室

特別避難階段 特別避難階段

特別避難階段

S
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附室

前室

EPS

ラウンジ
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事務室

普通教室
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普通教室
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レンタルラボ(1)

レンタルラボ(2)

レンタルラボ(3)

レンタルラボ(4)

屋根

風除室

SS

エントランスホール

研究者交流
スペース

S
S

･･････法定共用部分
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部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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O2
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A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV

室外機置場
前室

男子WC

PSEV
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EV

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

U

SS多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段特別避難階段

EVホール

附室附室

PS

附室

EPS

PS

非常用EV
乗降ロビー

EPS

屋根

(405)

(407)

(406)

緊急
シャワー

事務室

(403)

(402)

事務室

(401)

会議室事務室

(404)
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レンタルラボ(1)

レンタルラボ(2)

レンタルラボ(3)

レンタルラボ(4)
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S
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S
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渡り廊下

研究者交流
スペース
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部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様
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EV

室外機置場

男子WC

PSEV
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PS

室外機置場

給湯室

渡り廊下

SS多目的
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女子WC

特別避難階段特別避難階段

附室
附室

附室

EPS

PS

S
S

室外機置場
特別避難階段

非常用EV
乗降ロビー

PS 吹抜

S
S

EPS

EVホール

(513)

(515)

(514)

緊急
シャワー

教員室

前室

前室

(501)

(502)

実験室

実験室

実験室

実験室

実験室

(503)

(504)

(503)

(502)

実験室

(501)

学生室

(508)

(509)

実験室

学生室

(510)

教員室

(511)

EVホール

U

少量危険物
保管庫

(512)

レンタルラボ(2)

レンタルラボ(3)

レンタルラボ(4)

SS

研究者交流
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部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁
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不燃

火

危

D

D

火

危

D

不燃

都 遮音

遮音

都

遮音

遮音

都 2O

可

可 都 2O

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段

EPS

附室

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室
附室

前室

EPS

EVホール

特別避難階段

(611)

(613)

(614)

(612)

緊急
シャワー

前室

教員室

前室

(601)

(602)

(603)

(604)

(605)

(606)

(607)

実験室

実験室

実験室

実験室

実験室

実験室

(608)

実験室

(609)

実験室

実験室

(610)

U

レンタルラボ(1)

レンタルラボ(2)

レンタルラボ(3)

レンタルラボ(4)

渡り廊下

EVホール 研究者交流
スペース

S
SS
S

SS

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

分
子

生
命

科
学

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(708)

(709)

(715)

(716)

(710)

(711)

(713)

(714)

(712)

不燃

不燃 火 危

危 火D

火

危

D

不燃

遮音

都

都
遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場

附室

室外機置場

附室

前室

前室

PSEV

EV

EV

PS

室外機置場

給湯室

EVホール

男子WC

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室

EPS

渡り廊下

ゼミ室

緊急
シャワー

教員室

(707)

(705)

実験室

教員室

(706)

教員室

学生室

(704)

(703)

(702)

実験室

(701)

実験室

U

EVホール

コピー室

教員室(1)

学生室(1)学生室(3)

教員室(2)

学生室(２)

多目的実験室(１)

多目的実験室(2)

吹抜

S
S

SS

S
S研究者交流

スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

分
子

生
命

科
学

分
子

生
命

科
学

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(810)

(812)

(816)

(813)

(814)

(815)

(817)

(811)

磁気シールドルーム
危

不燃

不燃

不燃
不燃

危

不燃

不燃

危 火

火

D

火 D

火

危

D

不燃

磁気シールドルーム

遮音

都

都

遮音

遮音

都

可 O2

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

N M R 2 7 0 M H Z

N M R 2 7 0 M H Z

N M R 5 0 0 M H Z

EV

EV
室外機置場

室外機置場
前室

附室

前室

附室

男子WC

PSEV

EV

EV

EVホール

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室

EPS

機能分子
化学実験室(1)

教員室

ゼミ室

緊急
シャワー

実験室

(801)

(806)

(804)

(803)

(802)

教員室

教員室

実験室

(807)

実験室

教員室

(805)

実験室

(809)

実験室

(808)

実験室

U
学生室

機能分子
化学実験室(2)

分析室(2)
NMR室

分析室(1)

EVホール S
S吹抜S
S

SS

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

生
物

プ
ロ

セ
ス

分
子

生
命

科
学

生
物

プ
ロ

セ
ス

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(913)

(914)

(918)

(917)

(916)

(912)

(920)
(915)

(919)

危 火 D

危 火 D
危 D

不燃

不燃

不燃

危 火 不燃

不燃

D危

バイオハザード P 2

火

火

危

D

不燃

都

都

都

都

都

可

可

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場
附室

前室

附室

男子WC

PSEV

EV

EV

EVホール

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

S
S

EVホール

前室

附室

前室

吹抜S
S

EPS

学生室（２）

教員室（２）

緊急
シャワー

実験室実験室

(910) (901)

(906)

(905)

(903)

(902)

教員室

会議室

教員室

実験室

実験室

実験室

(907)

(904)

前室

(911)

機器室

実験室

(908)

(909)

実験室

U

構造生物学実験室

細胞培養室 学生室（１）

生物有機工学

実験室（２）

教員室（１）

生物プロセス

共通機器室

生物有機工学

実験室（１）

SS

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

共
通

生
物

プ
ロ

セ
ス

分
子

生
命

科
学

分
子

生
命

科
学

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(1017)

(1018)

(1019)

(1020)

(1015)

(1016)

(1014)

D

危 火 不燃

不燃

不燃

バイオハザード P 2

危 火

不燃 D危

火

危

D

不燃

遮音

可

遮音

遮音

都

都

A2
危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場

前室

附室

男子WC

PSEV

EV

EV

EVホール

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

EPS

特別避難階段
附室 附室

特別避難階段

学生室

教員室

機械システム

実験室

緊急
シャワー

(1008)

(1009)

(1004)

学生室

教員室

教員室

教員室

実験室

実験室

実験室

(1002)

(1003)

(1005)

機器室

(1006)

(1007)

実験室

(1001)

(1012)

(1011)

(1010)

(1013)

機器室

消火ポンプ室

実験室

防止弁室

U

EVホール

細胞工学実験室

共通機器室

細胞工学無菌室

SS

渡り廊下

S
S

S
S 研究者交流

スペース

コピー室

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

物
理

電
子

シ
ス

テ
ム

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(1118)

(1119)

(1120)

(1114)

(1115)

(1116)

(1117)

危 火 D

不燃 不燃

不燃

不燃

火

危

D

不燃

都

O2

遮音

遮音

遮音

遮音

可

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

室外機置場
前室

附室

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場

給湯室

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段特別避難階段

特別避難階段

附室

附室

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

渡り廊下

EPS

緊急
シャワー

(1101

教員室

実験室

実験室

(1102)

教員室

(1103)

実験室
(1104)

実験室
(1105)

実験室
(1106)

(1107)

(1108)

実験室

教員室
(1109)

(1110)

教員室

(1111)

実験室

(1113)

実験室

実験室

(1112)

U

教員室

学生室

先端材料実験室

知能化工学

研究室(1)

機械デバイス
実験室(1)

機械デバイス

実験室(2)

物理電子システム

創造輪講室

EVホール 吹抜

S
S

S
S

EVホール

SS

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,2002,200

Ｎ

(1215)

(1212)

(1213)

(1217)

(1216)

(1214)

(1218)

不燃

不燃

D 危

火

危

D

不燃

遮音

遮音

遮音

遮音

遮音

遮音

遮音

遮音

A 2

遮音

A2

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

室外機置場

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段附室

附室

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

前室

附室

EPS

特別避難階段

教員室(2)

ゼミ室

実験室

学生室

教員室(3)
緊急

シャワー

実験室

実験室

(1207)

(1206)

(1204)

教員室

(1205)

教員室

(1203)

実験室

(1202)

実験室

実験室

(1201)

実験室
(1208)

実験室

実験室

(1211)

(1210)

(1209)

教員室

EVホール

U

教員室(1)

物性評価室

吹抜EVホール S
S

SS

S
S

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

創
造

エ
ネ

ル
ギ

ー

創
造

エ
ネ

ル
ギ

ー
共

通

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1313)

(1314)

(1315)

(1316)

(1317)

(1318)

(1319)

危D

危 火

不燃

不燃

不燃

D

火

危

D

不燃

O2

都

遮音

遮音

可

遮音

遮音

O2

A2

2A

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

室外機置場

資料室

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

吹抜

S
S S

SEVホール

EPS

EVホール

共通機器室

教員室

附室

特別避難階段

学生室

ゼミ室

附室

附室

緊急
シャワー

学生室

教員室

学生室

学生室

教員室

教員室

教員室

学生室

(1308)

(1307)

(1306)

(1306)

(1302)

(1303)

(1304)

(1301)

(1309)

実験室

ゼミ室

(1310)

事務室

(1312)

実験室

(1311)

U

実験室(1)

実験室(2)

SS

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

共
通

共
通

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1418)

(1420)

(1415)

(1416)

(1419)

(1417)

不燃

不燃

不燃

火

危

D

不燃

遮音

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

室外機置場

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段 特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室

前室

附室

附室

EPS

EVホール EVホール

セミナー室

緊急
シャワー

前室

教員室

教員室

教員室

(1409)

(1408)

(1407)

(1406)

(1405)

(1404)

(１４０３)

(1402)

(1410)

事務室

事務室

学生室

実験室

実験室

実験室

(1411)

実験室

(1401)

実験室

(1414)

(1413)

(1412)

実験室

実験室

実験室

U
共通教員室(2)

共通実験室(2)

共通教員室(1)

共通実験室(1)

計算・実験室

研究者交流
スペース

S
S

SS

S
S

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

材
料

物
理

科
学

材
料

物
理

科
学

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1512)

(1516)

(1513)

(1515)

(1518)

(1519)

(1520) (1514)

(1517) 危 火 不燃

不燃

危 D

不燃

火 危

不燃

火

危

D

不燃

都

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

室外機置場

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

附室

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

EPS

特別避難階段

教員・事務室

緊急
シャワー

教員室

(1501)

(1502)

(1503)

(1504)

実験室

実験室

教員室

測定室

実験室

実験室

前室

教員・学生室

(1508)

(1511)

実験室

(1509)

実験室

(1510)

実験室

附室 特別避難階段

附室

U

教員室(1)

学生室(1)

実験室(4)

学生室(2)

実験室(2)

実験室(1)

教員室(2) 実験室(3)

EVホール

S
S 吹抜 S
S

EVホール

SS

(1505)

(1506)

(1507)

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

物
質

科
学

創
造

物
質

科
学

創
造

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1616)

(1617)

(1613)(1619)

(1618)

(1612)

(1615)

(1614)

(1620）
火

危

D

不燃危

不燃

　重荷重有

火

危

D

不燃

都

2 遮音

遮音

遮音

2F 遮音

O2

都

O

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

EV

EV

室外機置場室外機置場

給湯室

渡り廊下

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段 特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室

前室

EPS

EVホール

附室

附室
室外機置場

緊急
シャワー

(1601)

共通使用スペース

(1602)

共通使用スペース

(1603)

共通使用スペース

(1604)

事務室

教員室

学生室

教員室

(1605)

実験室

(1610)

(1611)

会議室

実験室

(1609)

共通使用スペース

U

EVホール

連携教員室

学生室(3)

教員室(2)

教員室(1)

学生室(2)

セミナー室

学生室(1)

化学実験室

物性測定室

S
S

吹抜 S
S

SS

(1606)

(1607)

(1608)

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

物
質

科
学

創
造

物
質

科
学

創
造

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
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0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1711)

(1713)

(1712)

(1715)

(1714)

危

危 D

不燃

危 D

危 火 不燃

不燃

D

不燃

火

危

D

不燃

都

都

都

都

遮音

O2 O2可 可

遮音

遮音

A2

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

室外機置場

給湯室

渡り廊下

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

女子WC

特別避難階段

特別避難階段特別避難階段

EPS

PS

PS

前室

吹抜S
S

附室

EPS

S
S

EVホール

附室

附室

教員室

緊急
シャワー

(1708)

実験室

学生室

(1702)

教員室

(1703)

事務室

(1704)

教員室

(1705)

学生室

教員室

実験室

(1710)

学生室

(1701)

(1709)

実験室

非常用EV

乗降ロビー

U

EVホール

協力分野
実験室(3)

協力分野
実験室(1)

多目的
便所

共同PJ室

協力分野
実験室(2)

SS

(1706)

(1707)

研究者交流

スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

知
能

シ
ス

テ
ム

科
学

物
質

科
学

創
造

知
能

シ
ス

テ
ム

科
学

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1813)

(1811)

(1812)

(1814)

(1815)

(1816)

(1817)

(1818)

火

危

D

不燃

遮音

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

附室

EPS

EVホール

機器室

輪講室

専攻長室

事務室

教員室

学生室

特別避難階段

附室

附室

(1808)

実験室 (1801)

学生室

(1802)

教員室

(1803)

事務室

(1804)

教員室

(1805)

学生室

(1806)

教員室

(1807)

実験室

(1810)

実験室

(1809)

実験室

U

演習室(1)

演習室(2)

S
S 研究者交流

スペース

SS

S
S

EVホール

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー
避

難
バ

ル
コ

ニ
ー



※

部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

人
間

環
境

シ
ス

テ
ム

共
通

人
間

環
境

シ
ス

テ
ム

人
間

環
境

シ
ス

テ
ム

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80015,800 10,900

42,500

2,200 2,200

Ｎ

(1906)

(1907)

(1909)

(1910)

(1911)

(1912)

(1908)

不燃

火

危

D

不燃

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場
前室

附室

渡り廊下

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

室外機置場

給湯室

室外機置場

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段 特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

PS

吹抜S
S

前室

EPS

EVホール

S
S

教員室

附室

附室 特別避難階段

(1901)

会議室

(1904)

会議室

ラウンジラウンジ

(1902)

事務室(1905)

事務室

(1903)

会議室

U

EVホール

実験室

大学院学生室

連携客員教員室(１)

連携客員教員室(２)

連携客員教員室(３)

共通PJ実験室

SS

研究者交流
スペース

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

人
間

環
境

シ
ス

テ
ム

人
間

環
境

シ
ス

テ
ム

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

6
,
6
0
0

3
3
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

450450 6,8006,800

7,250 7,250

4506,800

7,250

6,800450

7,250

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80010,900

42,500

15,800

2,200 2,200

Ｎ

(2006)

(2008)

(2009)

(2005)

(2010)

(2007)

不燃

火

危

D

不燃

遮音

遮音

遮音

遮音

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV

EV
室外機置場

室外機置場

前室

附室

男子WC

PSEV

EV

EV

PS

室外機置場

給湯室

渡り廊下

室外機置場

ガス・消火

ボンベ室

教員室

SS

J3棟 J2棟

多目的
便所

女子WC

特別避難階段

特別避難階段

EPS

非常用EV
乗降ロビー

PS

附室

前室

附室

EPS

EVホール

設備室

特別避難階段

PS

実験室

(2001)

ラウンジ

会議室

(2002)

設備室

(2004)

ゼミ室

大学院学生室

連携客員教員室(４)

連携客員教員室(５)

吹抜 S
S

EVホール

S
S

研究者交流
スペース

SS

･･････法定共用部分

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー

避
難

バ
ル

コ
ニ

ー

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

バ
ル

コ
ニ

ー



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

3
,
7
8
0

7
,
0
8
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80010,900

42,500

15,800

Ｎ

7,070

4,720

火

危

D

不燃

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

2
,
0
5
0

2
,
0
5
0

2
,
0
5
0

乗降ロビー
非常用ＥＶ

待避スペース

EV機械室

Ｂ階段

Ｃ階段D階段

EV機械室

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y1 Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
6
,
2
0
0

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80010,900

42,500

15,800

Ｎ

火

危

D

不燃

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

EV機械室EV機械室

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

居室毎要求事項凡例

防火設備改修箇所

区画貫通処理を要する壁

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y1Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2 X3 X4 X5 X7X6 X8

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
6
,
2
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6,375 3,0506,375 3,050 6,3756,375

15,80010,900

42,500

15,800

Ｎ

火

危

D

不燃

危険物薬品

可

都

遮音

F

O2

2

A 1 ～ A 3

火気使用

都市ガス

可燃性ガス

支燃性ガス（酸素）

毒性ガス（フッ素）

局所排気

遮音仕様

不燃区画

暗室仕様

･･････法定共用部分



部局名称凡例

改修範囲

既存部分

レンタルラボ

共通

像情報工学研究施設

応用セラミックス研究所

精密工学研究所

生命理工学研究科

総合理工学研究科

※

X1X2X3X4X5X6X7X8 X1X2X3X4X5X6X7X8

Y2-Y3通り間断面図
Y4-Y5通り間断面図

1FL TP+61.0

2FL TP+69.3

3FL TP+74.3

5FL

6FL

7FL

8FL

9FL

10FL

11FL

12FL

13FL

14FL

15FL

16FL

17FL

18FL

19FL

20FL

RFL（軒高）

4FL

床下ピット床下ピット床下ピット

最高高さ

発電気室エントランスホール

1FL TP+61.0

2FL TP+69.3

3FL TP+74.3

5FL

6FL

7FL

8FL

9FL

10FL

11FL

12FL

13FL

14FL

15FL

16FL

17FL

18FL

19FL

20FL

RFL（軒高）

4FL

最高高さ

▽TP+70.0

事務室

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

廊下

▽TP+70.0

クリーンルーム クリーンルーム

床下ピット床下ピット床下ピット

金網

廊下エントランスホール

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

金網

ラウンジ

ラウンジ 設備室

廊下

廊下

廊下

ペデストリ
アンデッキ

J2棟 J3棟

J3棟

J2棟J2棟

J3棟

J3棟J2棟

教員室

会議室

免震層

教員室

実験室

実験室

実験室

事務室

実験室

実験室

学生室

実験室

機器室

教員室

実験室

事務室

事務室
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